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Prü füngsbedingüngen 

 

• Datum: XX.XX.XXXX 
• Uhrzeit: 13:00-14:00 Uhr 
• Außentemperatur: 27 °C 
• Wetterbedingungen: sonnig 
• Globalstrahlung: 850-1000 W/m² 
• Anlagenzustand: in Betrieb 
• Inspektionsverfahren: Thermografische Sichtprüfung mittels UAV/Drohne 
• Verwendete Kamera:  DJI M30 Thermal 
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PV-Kontrolle  

 

Auffälligkeit 1 + 2: mehrere Dioden Fehler / Hotspots in einem Element, zusammenhängend, Substringdefekt 
oder defekte Bypass Diode? Die betroffene Substring-Zeile zeigt eine signifikante Übertemperatur, was auf eine 
defekte oder dauerhaft durchgeschaltete Bypass-Diode hinweist. 

Auffälligkeit 3: zwei Dioden Fehler / Hotspots nebeneinander in einem Element 
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PV-Kontrolle  

 

Auffälligkeit 4: drei Dioden Fehler / Hotspots nebeneinander in einem Element / nicht zusammenhängend 

Auffälligkeit 5: einzelner Dioden Fehler / Hotspot in einem Element 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Dieser Bericht basiert ausschließlich auf einer optischen Inspektion und schließt daher verdeckte Mängel 
oder tiefere Bauschäden nicht vollständig aus. 
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Vorderseite 

Generelle Auffälligkeit: Optische Veränderungen / 
ungewöhnliche Reflexion der Sonneneinstrahlung / 
Materialalterung? Delamination? 
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Fazit 
 

Im Rahmen der durchgeführten visuellen und thermografischen Inspektion wurde die 
Photovoltaikanlage auf der vorhandenen Dachfläche untersucht. Dabei konnten mehrere Auffälligkeiten 
festgestellt werden, die einer weitergehenden technischen Überprüfung empfohlen werden. 

Die thermografische Auswertung zeigt an verschiedenen Einzelmodulen Auffälligkeiten, die auf einzelne 
Diodendefekte hindeuten. Solche thermografischen Auffälligkeiten können z.B. durch wechselnde 
Witterungsbedingungen hervorgerufen werden und stellen nicht zwangsläufig einen tatsächlichen 
Defekt dar. In der Regel haben vereinzelte Dioden Auffälligkeiten keinen nennenswerten Einfluss auf die 
Gesamtleistung der Photovoltaikanlage. Darüber hinaus wurden auf der linken Anlagenseite zwei 
Module mit einem vermutlichen Substringdefekt identifiziert. Diese Auffälligkeiten können zu 
Leistungseinbußen der betroffenen Module führen und sollten im Rahmen einer weiterführenden 
elektrotechnischen Prüfung verifiziert werden. 

Im Zuge der visuellen Begutachtung fiel zudem auf, dass bei nahezu allen Modulen der Eindruck besteht, 
dass sich die Modul Oberfläche beziehungsweise die Glasoberfläche partiell ablöst oder verändert hat. 
Dies führt zu einer auffälligen Reflexion der einfallenden Sonnenstrahlung und kann ein Hinweis auf 
beginnende Materialalterung oder Delaminationserscheinungen sein. Eine weitergehende Prüfung der 
betroffenen Module wird empfohlen. 

Zum Zeitpunkt der Inspektion ergaben sich darüber hinaus keine Hinweise auf mechanische 
Beschädigungen oder sonstige sicherheitsrelevante Mängel an der Anlage. Die festgestellten 
Auffälligkeiten sollten jedoch zeitnah überprüft und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die 
Leistungsfähigkeit bewertet werden. 

Die regelmäßige Durchführung von Inspektions- und Wartungsmaßnahmen wird weiterhin empfohlen, 
um den langfristigen Ertrag sowie einen wirtschaftlichen, zuverlässigen und sicheren Betrieb der 
Photovoltaikanlage sicherzustellen. 
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Haftüngsaüsschlüss 
 

Inspektionsbericht für die Immobilie Musterstraße 15, 12345 Musterstadt. Sämtliche Angaben erfolgen ohne 
Gewähr. Die Funktionalität von Bauteilen, Anlagen und Einrichtungen konnte im Rahmen dieser Inspektion nicht 
beurteilt werden. Eine detaillierte technische Prüfung wurde nicht durchgeführt. 

Die thermografische Inspektion der Photovoltaikanlage erfolgte auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Begehung 
vorliegenden Betriebs- und Umweltbedingungen. Die Beurteilung basiert auf einer visuellen sowie 
thermografischen Momentaufnahme der Anlage und dient ausschließlich der orientierenden Zustandsbewertung. 

Nicht erkennbare, verdeckte oder zum Zeitpunkt der Inspektion nicht aktive Mängel können daher nicht 
ausgeschlossen werden. 

Aus dem Bericht können keine Ansprüche auf Garantie, Gewährleistung oder Haftung hinsichtlich der technischen 
Funktion, Betriebssicherheit oder Wirtschaftlichkeit der Photovoltaikanlage abgeleitet werden. 

Der Inspektionsbericht ersetzt keine fachtechnische Prüfung durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb, 
Sachverständigen oder Gutachter gemäß den einschlägigen gesetzlichen, technischen und normativen 
Anforderungen. 
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